VODAK Humpolec, s.r.o.

Prazska 544, 396 30 Humpolec
Telefon: 565533150, 565533381

Misto odbéru:  Utéchovice, ¢.p.41
Odbér provedl:
Pfijem provedl:  Lepeskova Dana

Klasifikace vzorku: pitna voda

‘Nézev zkousky

chemické analyzy
Pach

Chut’

Barva

Zakal

Konduktivita

pH

KNK 4.5

Vapnik a hoi¢ik
CHSK manganistanem
Zelezo

Dusitany

Dusi¢nany

Chloridy

Sirany

Amonné ionty

Chlor volny
mikrobiologické analyzy
Koliformni bakterie
Escherichia coli

Poéty kolonii pfi 36°C
Pocty kolonii pii 22°C
odbér vzorkii

odbér vzorku pitné vody

p. Viktora, VODAK s.r.0.

Jednotka

mg/l Pt
ZE(t)
mS/m

mmol/l
mmol/l
mg/l
mg/l
mg/|
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
KTJ/ml
KTJ/ml

Adresa:
Protokol ¢. 2014/2112
Nalezend Limitni  Nejistota
hodnota hodnota méfeni
ptijatelny 2 (MH)
ptijatelna 0 (MH)
10 20 (MH) + 16,0 %
2,65 5 (MH) £50%
21,2 125 (MH) £10,0%
73 6,5-9,5 (MH) £0,1
1,00 +11,0%
0,80 2-3,5 (DH) +10,0 %
0,33 3 (MH) +19,0%
0,10 0,2 (MH) +11,0%
0,005 0,5 (NMH) +7,0%
2,9 50 (NMH) +7,0%
4,9 100 (MH) +12,0%
48 250 (MH) +10,0 %
< 0,05 0,5 (MH)
< 0,02 0,3 (MH)
0 0 (MH)
0 0 (NMH)
9 20 (MH)
44 200 (MH)

Legenda: MH-mezn{ hodnota, DH-doporucend hodnota, NMH-nejvyssi mezni hodnota

Zdrojem limitnich hodnot je Vyhlaska ¢. 252/2004 Sb.

Teplota mé&feni pH =20 °C.

obec utéchovice

11.08.2014
11.08.2014
15.08.2014

Datum odbéru:
Datum pfijmu:
Datum ukonéeni:

PouzZita
metoda CSN

SOP
metody

TNV 757340
TNV 757340

CSN EN ISO 7887
CSN EN 7027

CSN EN 27888
CSN I1SO 10523
CSN EN ISO 9963-1
CSN 1SO 6059

CSN EN ISO 8467
CSN IS0 6332

CSN EN 26777
CSN 1SO 7890-3
CSN 1SO 9297

EPA 3754

CSN IS0 7150-1
CSN ISO 7393-2

CSN EN ISO 9308-1
CSN EN ISO 9308-1
CSN EN ISO 6222
CSN EN ISO 6222

CSN EN ISO 5667

Nejistota meéfeni (+ %) = uvedena nejistota je rozsifend nejistota na hlading pravdépodobnosti U=95% pro koeficient rozsiteni k=2 a nezahrnuje

nejistotu vzorkovani.

Tento protokol muiZe byt reprodukovan jeding cely, jeho &ast pouze s pisemnym souhlasem laboratofe. V ptipadé odbéru vzorku zakaznikem
laboratof neruéi za chyby zpisobené nespravnym vzorkovanim. Vysledky zkoudek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuji jiné

dokumenty. Laboratof podléha dozoru stfediska pro posuzovani zpusobilosti laboratofe ASLAB pod &. 427.

V Humpolci 15.08.2014

Laboratorni informaéni a manaZersky systém ANA-LAB pro Windows 5 C/S
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